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SRC1

IS1

P1

PGB

TR1

P2

IS8

PFA9

TR2

Z

Pour I = 20 A : Z = 144 ohms : P = 57,6 kW

SR6D

FR62D

I >

3TC
230A 6s

I >

3TC
800A 60ms

D8

C9

CB_FLOT

L=20m - Alu

n=1 - S=150mm²(F)

IB=231 A

IS7

TR3

I >

3TC
I>>60A 15s100/5A

I>175A 6s

I>>182A 1s

P3

TR4

C_Moos

L=650m - Cu

n=1 - S=25mm²(F)

IB=73 A

CB_VA

L=650m - Alu

n=1(F) - S=95mm²(F)

IB=144 A

CB_Locaux

L=15m - Alu

n=1 - S=95mm²(F)

IB=29 A

CB_poste_TR1

L=10m - Alu

n=1 - S=50mm²(F)

IB=58 A

P4

CB_PGB_TR1

L=8m - Alu

n=1 - S=50mm²(F)

IB=58 A

75/5A

I> = 350A 0,2s

I> calculé = 20In 0,2s

I>> calculé = 5,4In 0,2s

Io = 9A 0,2s

IS4

Manchon_LG

L=2800m - Alu

n=1 - S=70mm²(F)

IB=73 A

I >

3TC
I>55A 60s

I limite 20A

Io = 10A 0,4s

I >

3TC
I>160A 0,8s

I >

3TC
I>>1400A 0,5s

I >

3TC
I>80A 1s

I >

3TC
I>>105A 20ms

I >

3TC
Io>3A 3s

I >

3TC
Io>3A 3s

P

S

TR5

I >

3TC
Io>>5A 60ms

I >

3TC
Io>>6A 60ms

150/5A 200/5A 75/5A

25/1A

I >

3TC
Io>6,25A 0.5s

P5

CB_Flot_Manchon_LG

L=500m - Alu

n=1 - S=120mm²(F)

IB=73 A

IMP1 IMP2 IMP3 IMP4


